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Memoria descriptiva  Volumen III. Planos 
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SECCIÓN 1: MEMORIA 
DESCRIPTIVA 
Los planos de esta sección son lo que detallan la ubicación y el entorno del edificio así como la 
distribución interna del mismo. Cabe destacar que el edificio cuenta con dos plantas y cada 
plano describe cada planta individualmente. 
 
1.1. PLANO 1: ACCESOS EDIFICIO Y UBICACIÓN 
Muestra el emplazamiento y el entorno más próximo del edificio. Se muestran las calles que 
enmarcan al edificio. Los datos numéricos que pueden apreciarse son las alturas del nivel del 
suelo respecto el nivel del mar. 
Plano en A3. 
 
1.2. PLANOS 2-3: DISTRIBUCIÓN INTERNA 
Muestra la distribución interna de cada planta en diferentes colores. A cada estancia se le 
asigna un nombre. 
Planos en A3. 
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SECCIÓN 2: INSTALACIONES 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
Los planos de esta sección tratan la sectorización interna del edificio en cuanto a la protección 
a la detección y protección contra incendios, así como las rutas y vías de evacuación. 
2.1. PLANOS 4-5: SECTORES DE INCENDIO 
Sectorización interna de cada planta según el riesgo de fuego y las características protectoras. 
Planos en A3. 
 
2.2. PLANOS 6-7: RUTAS Y VOLUMEN DE EVACUACIÓN 
En cada planta se identifican las rutas de evacuación, diferenciadas según la accesibilidad la 
distancia desde el origen hasta la salida más próxima, y el máximo de ocupación a desalojar. 
Planos en A3. 
 
2.2.1. Planos de “Usted está aquí” 
Propuesta de diseño para los planos destinados al público para casos de evacuación. Estarán 
situados en los puntos donde está el icono “Usted está aquí”. 
Planos en A3. 
 
2.3. PLANOS 8-9: MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Identificación de las salidas, pasillos, escaleras y rampas que facilitan la evacuación. Se 
identifica el modelo y tipo de protección de las puertas y la anchura de los pasillos y escaleras. 
 
2.4. PLANOS 10-11: DISTRIBUCIÓN EQUIPOS DE EXTINCIÓN 
Distribución de los equipos de detección y protección contra incendios por planta. En el plano 
de la Planta Semisótano puede verse las canalizaciones de la red de abastecimiento de BIEs. 
Planos en A1. 
Iluminación  Volumen III. Planos 
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SECCIÓN 3: INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN 
Los planos de esta sección permiten identificar la distribución de las diferentes luminarias que 
se emplean en cada planta. En este sentido se incluyen planos con la distribución del nivel de 
iluminación y los planos de cálculo sobre los que se hacen las mediciones de este parámetro. 
Por último, las luminarias de emergencia y el nivel de iluminación que ofrece el conjunto. 
3.1. PLANOS 12-13: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS 
Para cada planta se muestra la distribución de las luminarias empleadas. Se incluye una tabla 
para facilitar la diferenciación y la potencia de cada una. 
Planos en A1. 
 
3.2. PLANOS 14-15: ILUMINACIÓN GENERAL 
Se muestran los planos de cálculo y los puntos de medición de estos. Sobre cada plano se 
observa la distribución de la iluminancia y se aprecian los contrastes de la luz. 
Planos en A3. 
 
3.3. PLANOS 16-17: ILUMINACIÓN EMERGENCA 
Se muestran los planos de cálculo y los puntos de medición de estos. Sobre cada plano se 
observa la distribución de la iluminancia y se aprecian los contrastes de la luz de las luminarias 
empleadas en caso de emergencia. 
Planos en A3. 
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SECCIÓN 4: INSTALACIÓN DE 
DEPURACIÓN DE VASOS 
Los planos de la Sección 4 hacen referencia a los circuitos de filtrado y depuración que forman 
parte del sistema de entrada y salida de agua a los vasos. 
4.1. PLANOS 18-19: CIRCUITO Y EQUIPOS DE FILTRACIÓN 
Para los vasos de piscina polivalente y de enseñanza se representa el diseño del circuito de 
filtración y depuración del agua. Se muestran los distintos diámetros empleados en la red de 
tuberías y las características de los equipos de filtración y bombeo. 
Planos en A3. 
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SECCIÓN 5: INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
Los planos eléctricos representan la distribución de líneas, cuadros y canalizaciones. Los 
esquemas permiten identificar las conexiones y las características e los circuitos y las 
protecciones empleadas para cada caso. 
5.1. PLANOS 20-34: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS Y CANALIZACIONES 
Para cada cuadro se representa la distribución de las líneas que parten desde el cuadro hasta 
los puntos de utilización. Cada plano representa un cuadro, de tal manera que la 
representación queda más visual y se evitan confusiones entre las canalizaciones de un cuadro 
y de otro. 
Planos en A1. 
 
5.2. PLANO 35: INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Plano de la situación y geometría de la red de Puesta a Tierra. Incluye las líneas principales de 
tierra que salen de los bornes de tierra y los electrodos. 
Plano en A3. 
 
5.3. ESQUEMAS 1-13: ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN 
El esquema 1 muestra la propuesta para la configuración del inicio de la instalación. Desde la 
entrada de la línea de alimentación hasta los cuadros generales de mando y protección. Se 
muestra además los detalles de los armarios que albergan los Conjuntos de Protección y 
Medida de todo el edificio. 
A partir del esquema 2 se desarrolla la instalación interior para el local destinado a piscina. En 
concreto en este se muestra en forma de árbol, la relación entre los cuadros y subcuadros, así 
como el tipo de suministro (normal o complementario) al que afecta. 
Del esquema 3 en adelante, se detalla la configuración unifilar de cada uno de los cuadros, así 
como las características principales de los circuitos y las protecciones de los mimos. 
Esquemas en A3. 


































































contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal






























Aseos vestuarios 5, 6 y sauna


























































































































Aseos Vestuarios 5, 6 y






















Salas de actividades 1






























































































Sala máquinas 1 y 2
30/03/2018














































incendio 8 Centro de transformación






























Rutas y volumen de evacuación
(Planta Principal)
10



































































































Intente apagar el fuego
con el extintor ???
cercano pero sin riesgos
Acercarse a la salida
??? cercana siguiendo
las ???? de ??????????
??????????? / escuche
las instrucciones de los
???????????????????????























Fight the fire if

































Intente apagar el fuego
con el extintor más
cercano pero sin riesgos
Acercarse a la salida
más cercana siguiendo
las vías de evacuación
señalizadas / escuche
las instrucciones de los
equipos de intervención























Fight the fire if safe and
trained to do so
Leave the buiding by
the nearest available
exits
Move calmly to the
assembly point or other
advised area and stay
there for new
instructions
Do not re-enter until
told it is safe to do so
INSTRUCTIONS SYMBOLOGY
???????????????
PLANO DE SITUACIÓN / OVERVIEW PLAN

























EI2 60-C5 [7]EI2 60-C5 [7]
EI2 60-C5 [4]EI2 60-C5 [4] EI2 60-C5 [4] EI2 60-C5 [4]
EI2 60-C5 [2] - Salida de planta
EI2 60-C5 [4]









imitación de madera de















































EI2 60-C5 [4] EI2 60-C5 [4]EI2 60-C5 [4] EI2 60-C5 [4]
EI2 60-C5 [4] EI2 60-C5 [4]
Pasillo acceso vestuarios
Pasillo acceso piscinas



























imitación de madera de



































































































S2.D25 S2.D26 S2.D27 S2.D28 S2.D29
















































imitación de madera de







































































































































imitación de madera de





























A BIE 8 Planta
Principal
A BIE 7 Planta
Principal
A BIE 10 Planta
Principal
A BIE 9 Planta
Principal
Ø 2 (50mm)









Ø 1 ½ in (40 mm)


















Id Long. tramo [m] Id Long. tramo [m]
n0-n1 3,50 n3-BIE01 12,77
n1-n2 5,63 n5-BIE02 2,81
n2-n3 2,48 n5-BIE03 18,61
n3-n4 8,05 n8-BIE04 1,04
n4-n5 5,64 n9-BIE05 12,23
n4-n6 11,97 n6-BIE06 49,90
n6-n7 10,49 n1-BIE07 4,24
n7-n8 4,09 n2-BIE08 14,40
n8-n9 13,09 n8-BIE09 3,83
n9-BIE10 12,06
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
Ø 2 (50mm)
Ø 2 (50mm)
Ø 2 (50mm)Ø 2 (50mm)
Ø 2 (50mm)
Ø 1 ½ (40mm) Ø 1 ½ (40mm)
Ø 1 ½ (40mm)
GRUPO DE BOMBEO EBARA AF-U12 ENR 32-250/11
Marca Modelo Caudal Potencia ??????? ?????????? ?? ?????????????











































































































AP5.1 AG5.1 AP6.1-2 AG5.2 AP5.2
AP6.3 AG5.3


















AP12.1 AG10.1 AP12.2 AP13.1 AP13.2 AP13.3 AG10.2 AP12.3 AG10.3 AP12.4 AG10.4
AP12.5 AP12.6
AG12.1 AG11.1 AP14.1 AG12.2 AP15.1 AG11.2 AP14.2 AG12.3 AP15.2
AG12.4 AG11.3 AG12.5 AG11.4 AP14.3 AG12.6 AG11.5
AP15.3
AG12.7 AG11.6
AG12.8 AG11.7 AP14.4 AG12.9 AG11.8































AE1.1 AG4.2 AG4.3 AG4.4












































D1-4 AG3.1..9 D16 AP6.2 D25 AP10.2 D34 AG7.4 AP8.4
D5-10 AG10.1..7 D17 AP8.2 D26..28 AG5.4..5
D11 AP15.9 D18 AP10.2 D29 AP6.8
D12 AP15.10 D19..21 AG5.1..3 D30 AP5.6
D13 AP15.11 D22 AP12.4 D31 AG9.1, 2 AP11.1
D14 AP15.12 D23 AP5.3 D32 AG7.1 AP8.1
D15 AP4.2 D24 AG8.1, 2 AP10.1 D33 AG7.3 AP8.3
PANEL DE ENCENDIDOS
GENERAL EDIFICIO











I5 AG10.1 AP12.1, 2
I6 AP13.1..3




I5 I6 I7(1) I7(2)
LEYENDA










1xLED21S/840 Regleta LED 19 W
BN124C L1200




















mayores alturas y focos 155 W
DUNNA DID-100L Luminaria LED solo paraemergencia 0,25 W
Luminaria de circuito prioritario (en caso de emergencia, estará
alimentada por el grupo generador)
Detector de presencia y luminosidad
DM BRA 000 (180o) >1 W
Detector de presencia y luminosidad








































































































































































































1xLED21S/840 Regleta LED 19 W
BN124C L1200




















mayores alturas y focos 155 W
DUNNA DID-100L Luminaria LED solo paraemergencia 0,25 W
Luminaria de circuito prioritario (en caso de emergencia, estará
alimentada por el grupo generador)
Detector de presencia y luminosidad
DM BRA 000 (180o) > 1 W
Detector de presencia y luminosidad



















I9 AG17.1, 2 - 18.1, 2 AP19.1..5
I10 AG15.3..5 AP18.5..7
I11.1 AG16.1 AP18.1, 2
I11.2 AG15.1, 2 - 16.2, 3 AP18.3, 4
I12 AP21.1..3
I13 AG20.1, 2 AP22.1, 2
I14 AG20.3..5 - 21.8 AP22.3..5 - 23.1, 17, 18
I15 AG21.1, 2 AP23.2..5




I20 AP24.1 - 25.1, 2

































































































































































































































































































































































































































































































Filtros de arena de sílice
Ø 180mm Ø 180mm
Ø 125mm








Agua de la red
A red de desguace
Ø 90mm
Ø 125mm
























Agua de la red
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Id Long. tramo [m] Id Long. tramo [m] Id Long. Tramo [m]
n0-n1 0,60 n6-n7 2,45 n15-n16 5,17
n1-n2 3,50 n7-n8 5,17 n16-n17 5,97
n2-n3 2,20 n8-n9 5,97 n14-n18 4,12
n2-FILTRO1 0,20 n6-n10 4,12 n18-n19 2,45
n3-FILTRO2 0,20 n10-n11 2,45 n19-n20 5,17
FILTRO1-n4 0,43 n11-n12 5,17 n20-n21 5,97
FILTRO2-n5 0,43 n12-n13 5,97 n18-n22 6,56
n4-n5 2,20 n10-n14 4,12 n22-n23 5,17
n5-n6 8,18 n14-n15 2,45 n23-n24 5,97
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Id Long. tramo [m] Id Long. tramo [m] Id Long. Tramo [m]
n0-n1 0,60 n6-n7 2,45 n15-n16 5,17





































Bomba impulsión con prefiltro
KIVU - 11,2kW
Filtros arena de sílice
EUROPE - Ø 2.000mm
Agentes químicos con bomba
dosificadora (Floculante, Cl, pH)
Boquillas impulsión - 12,38 m3/h
Tomas limpiafondos - 20 m3/h














Intercambiadores de calor (solar




De red pública de
abastecimiento







Marca Modelo ??????? Potencia Velocidad ?????????? ?? ?????????????
ASTRALPOOL KIVU 15HP 400 / 690 V 11,2 kW 1.500 rpm 125 mm 150 mm
FILTROS EUROPE
Marca Modelo ???????? Caudal Velocidad filtr. ???????? ??? ??????????????? Conexiones
ASTRALPOOL EUROPE 2.000 mm 94,20 m3/h 30 m3/h/m2 25 mca 3,14 m2 125 mm






















Filtros de arena de sílice
Ø 110mm







Agua de la red
???????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Id Long. tramo [m] Id Long. tramo [m]
n0-n1 2,32 n6-n7 2,66
n1-FILTRO 0,23 n5-n8 3,33
FILTRO-n2 5,88 n8-n9 2,21
n2-n3 3,20 n9-n10 2,66
n3-n4 2,66 n8-n11 5,54




Id Long. tramo [m] Id Long. tramo [m]
n13-n14 48,32 n16-n18 0,63
















Bomba impulsión con prefiltro
KIVU - 11,2kW
Filtros arena de sílice
EUROPE - Ø 2.000mm
Agentes químicos con bomba
dosificadora (Floculante, Cl, pH)
Boquillas impulsión - 12,38 m3/h
Tomas limpiafondos - 20 m3/h














Intercambiadores de calor (solar




De red pública de
abastecimiento







Marca Modelo ??????? Potencia Velocidad ?????????? ?? ?????????????
ASTRALPOOL KIVU 15HP 230 / 400 V 2,98 kW 1.500 rpm 90 mm 100 mm
FILTROS EUROPE
Marca Modelo ???????? Caudal Velocidad filtr. ???????? ??? ??????????????? Conexiones
























































































































































Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular












Alcance: Suministro normal y prioritario
???????? ?????????????????????????????
Potencia nominal: 173 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 400 A
Corriente de empleo: 322,8 A







































AG6.1 AG6.2 AG6.3 AG6.4 AG6.5 AG6.6
AG6.7
AG10.1 AG10.2 AG10.3 AG10.4
AG12.1 AG11.1 AG12.2 AG11.2 AG12.3
AG12.4 AG11.3 AG12.5 AG11.4 AG12.6 AG11.5
AG12.7 AG11.6 AG12.8 AG11.7 AG12.9 AG11.8






































Las características de las
luminarias empleadas se pueden




Las luminarias accionadas por los
detectores se pueden consultar





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden





Punto de alimentación de





Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular






























C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29























































C65 C67 C69 C71 C73 C75 C78 C80 C82































































































Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP1
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,0 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 6,4 A



















Secamanos Soler & Palau (SL-2500NA)2.500 W
Secador de cabello Mediclinics (SC0020)1.240 W




Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular













































C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29























































C65 C67 C69 C71 C73 C75 C78 C80 C82





























































































Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP2
Alcance: Salas generales
Uso: Fuerza
Potencia nominal: 42,8 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 63 A
Corriente de empleo: 48,7 A





















Las características de las
luminarias empleadas se pueden




Las luminarias accionadas por los
detectores se pueden consultar





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden





Punto de alimentación de










entre las dos plantas.
Central detección
incendios DETNOV




Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular

















































































































































C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29























































C65 C67 C69 C71 C73 C75 C78 C80 C82


































































































Id. Cuadro: Planta Principal (Prioritario) - SC-PP(P)
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado, fuerza general y otras instalaciones
Potencia nominal: 13,2 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 9,88 A



























Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular































































































Id. Cuadro: Planta Principal (Prioritario) - SC-PP(P)
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado, fuerza general y otras instalaciones
Potencia nominal: 13,2 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 9,88 A




















Las características de las
luminarias empleadas se pueden




Las luminarias accionadas por los
detectores se pueden consultar





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden





Punto de alimentación de
receptores de fuerza. Cada línea
soporta 3.450 W




Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular




















































































































Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,5 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 8,9 A




















Las características de las
luminarias empleadas se pueden




Las luminarias accionadas por los
detectores se pueden consultar





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden





Punto de alimentación de
receptores de fuerza. Cada línea
soporta 3.450 W




Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular
















































































































































Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,4 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 4,75 A




































































































































Las características de las
luminarias empleadas se pueden





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden




Recirculación del agua de los
vasos Plano 16. Circuito y
??????????????????????????
polivalente-A3 y Plano 17.
Circuito y equipos de
????????????????????????????
Grupo de bombeo
Hidrochorros o dosificadores de
los equipos de tratamiento





Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular

























Uso: Receptores y fuerzal
Potencia nominal: 58,7 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 100 A
Corriente de empleo: 73,9 A

















































































































































































Las características de las
luminarias empleadas se pueden




Las luminarias accionadas por los
detectores se pueden consultar





Las luminarias accionadas por los
pulsadores manuales se pueden





Punto de alimentación de
receptores de fuerza. Cada línea
soporta 3.450 W
Alarma de intrusión Detección de intrusión.
Grupo de bombeo
Recirculación del agua de los
vasos Plano 16. Circuito y
??????????????????????????
polivalente-A3 y Plano 17.





Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular









































Uso: Alumbrado, fuerza y otras instalaciones
Potencia nominal: 23,3 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 28,7 A







































































































































Ventiladores Extractores vestuarios, baños ysalas de actividades.
BCP DeshumectadorBomba de calor









Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular
o intervenir en la instalación.
C5
9
























Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 26,9 A























Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular




















C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29























































C65 C67 C69 C71 C73 C75 C78 C80 C82































































































Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 26,9 A























Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular





































































































Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 11,8 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 4,8 A
















































































































Recirculación del agua de los
vasos Plano 16. Circuito y
??????????????????????????
polivalente-A3 y Plano 17.





Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular
o intervenir en la instalación.
Id. Cuadro: Abastecimiento BIE (Prioritario) - SC-PCI(P)
???????????????????????
Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 21,8 A





















Central analógica de incendios.










Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular

































S2.D25 S2.D26 S2.D27 S2.D28 S2.D29



































C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27 C29























































C65 C67 C69 C71 C73 C75 C78 C80 C82






























































































































































































































































Central analógica de incendios.










Bandejas aislantes instaladas en
techo para distribución de
cables.








Tubos rígidos para montaje
superficial.
Zócalo técnico UNEX
Zócalos aislantes para el
transporte y líneas sobre
superficie.
Cajas de empalmes y
derivaciones UNEX
Cajas aislantes de acceso a
bornas, sin tener que manipular





























contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Borne principal de PaT.A
(Puesta a tierra del neutro)
[Conductor de cobre de 28 m unido a 10 picas de cobre de
2m enterradas a 0,7 m del suelo y separadas entre si a 4 m]
LEYENDA
Simbología Descripción Simbología Descripción
Unión aluminotérmica entre el
electrodo y los elementos metálicos
de la estructura de la contrucción.
Electrodo de PaT
(Conductor cobre desnudo de 35 mm2)
Borne de Puesta a Tierra
(Disponible en caja de
comprobación).
Conductor de tierra 16 mm2 (une el borne de
tierra con el electrodo)
Pica de cobre de 2m enterrada a
profundidad de 0,7 m.
60,0 m
20,0 m
Borne principal de PaT.B
(Puesta a tierra delas masas de utilización)






















1- Caja de Seccionamiento (CS-400).
2- Caja General de Protección (CGP-9-630).
3- Tubo aislante rígido para protección de consuctores.
4- Conjunto de Protección y Medida (TMF10 200-400).
5- Canal protectora de los cables en la entrada y salida de las cajas. Albergará dos tubos de





















Armario prefabricado con puerta metálica galvanizada para situar en exterior
(Alberga la Caja de Seccionamiento, la Caja General de Protección y el conjunto TMF10).
No prejuzgar forma constructiva, en todos los casos el diseño final de los armarios corresponderá






















IN = 400 A
Ireg = 315 A
I?? = 300 mA (Reg.)
PdC = 50kA





Grupo electrógeno - EMB-88L









CAJA DE SECCIONAMIENTO (CS-400)


















PaT.B (Toma de tierra de las masas de utilización)
(Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 en forma de anillo)
PaT.A (Toma de tierra del neutro)
(8 Picas de cobre enterradas a 0,7 m del suelo unidas entre si




















Cuadro salas  generales Semisótano
(Alumbrado y fuerza general)
SC-PS2
Cuadro salas técnicas Semisótano



















(Alumbrado y otras instalaciones)
SC-PS1(P)
Cuadro salas  generales Semisótano
(Alumbrado y otras instalaciones)
SC-PS2(P)
Cuadro salas técnicas Semisótano
(Alumbrado, fuerza y otras instalaciones)
PS2-POL-TRAT.Q
Subcuadro tratamiento Piscina Polivalente
PS2-ENS-TRAT.Q








Grupo Electrógeno - 50kVA (PRP)
(Suministro alternativo)
CGBT
Cuadro General de Baja Tensión
(Suministro normal)
CGBT
Cuadro General de Baja Tensión
(Suministro de emergencia)
CGBT
Cuadro General de Baja Tensión
(Suministro normal)
CGBT
Cuadro General de Baja Tensión
(Suministro de emergencia)















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal

























Potencia prevista 50.000 VAr 4.136 W 33.034 W 5.970 W 43.962 W 15.810 W 2.820 W 42.000 W 6.514 W 3.204 W 16.677 W 12.850 W
??????? 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Intensidad de
??????????
129,90 A 6,35 A 48,65 A 8,85 A 73,93 A 26,85 A 4,79 A 71,32 A 9,88 A 4,78 A 28,69 A 21,82 A
Intensidad
nominal In 160 A 20 A 63 A 20 A 100 A 40 A 20 A 80 A 20 A 20 A 40 A 40 A
Intensidad
???? ????
174,0 A 34,3 A 63,7 A 34,3 A 100,1 A 47,6 A 34,3 A 91,0 A 34,3 A 39,9 A 47,6 A 61,2 A
Intensidad
cortocircuito Icc 19,2 kA 2,5 kA 6,1 kA 2,1 kA 8,9 kA 4,0 kA 1,8 kA 5,4 kA 2,5 kA 2,1 kA 2,9 kA 4,9 kA
?????????????? 5 m 25 m 25 m 30 m 35 m 25 m 35 m 45 m 25 m 30 m 35 m 20 m
????????????????
acumulada 0,1 % 0,5 % 1,0 % 0,7 % 1,0 % 0,8 % 0,5 % 1,3 % 0,6 % 0,5 % 1,1 % 0,6 %
Conductor RZ1-K (AS)4x50 + 35T Cu RZ1-K (AS) - 5G6 Cu RZ1-K (AS) - 5G16 Cu RZ1-K (AS) - 5G6 Cu RZ1-K (AS) - 5G35 RZ1-K (AS) - 5G10 RZ1-K (AS) - 5G6 Cu RZ1-K (AS) - 5G25 Cu RZ1-K (AS) - 5G6 Cu RZ1-K (AS) - 5G6 Cu RZ1-K (AS) - 5G10 Cu RZ1-K (AS) - 5G10 Cu
IGA+ID+MSU
IN = 400 A
Ireg = 315 A
I?? = 300 mA (Reg.)
t = 150 ms (Reg.)
V > 255V
4P
HAGER - Serie h630 - HND401H + HBD401H




Icu = 15 kA
HAGER - SPN415D
De TMF10
4x(2x150) + 120T Cu mm2
Q13
Curva C
IN = 16 A
Icu = 6 kA
1P+N




IN = 160 A
Icu = 30 Ka
Curva C
4P
I?? = 30..300 mA
t = 0,06..1 s (Regulable)
HAGER - HHA161H + HBA161H
?????????????????????????????????????????????????
Alcance: Suministro normal y prioritario
???????? ?????????????????????????????
Potencia nominal: 218 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 315 A
Corriente de empleo: 302,9 A













IN = 20 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
?????????????????
HAGER - NCN420 + BF426N
I>
Q03+ID03
IN = 63 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
t = 300 ms (Selectivo)
HAGER - NCN463A + BP464N
I>
Q04+ID04
IN = 20 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
?????????????????
HAGER - NCN420 + BF426N
I>
Q05+ID05
IN = 100 A
Icu = 10 kA
Curva C
4P
I?? = 30..300 mA
t = 0..150 ms (Reg.)
HAGER - HMF490 + BTC480E
I>
Q06+ID06
IN = 40 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
t = 300 ms (Selectivo)
HAGER - NCN440A + BP464N
I>
Q07+ID07
IN = 20 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
?????????????????
HAGER - NCN420 + BF426N
I>
Q09+ID09
IN = 20 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
?????????????????
HAGER - NCN420 + BF426N
I> I>
Q11+ID11
IN = 40 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
t = 300 ms (Selectivo)
HAGER - NCN440 + BP464N
I>
Q12+ID12
IN = 40 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
t = 300 ms (Selectivo)
HAGER - NCN440 + BF426N
I>
Q08+ID08
IN = 80 A
Icu = 10 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
t = 0..150 ms (Reg.)
HAGER - HMF480 + BTC480E
I>
Q10+ID10
IN = 20 A
Icu = 15 kA
Curva C
4P
I?? = 300 mA
?????????????????




IN = 80 A





IN = 80 A
Icu = 10 kA
4P
HAGER - HMF480
(2x6,25 + 12,5 + 12,5)
Cuadro General Planta















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal

















Pdis 117 W 114 W 266 W 80 W 192 W 119 W 95 W 34 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
0,56 A 0,55 A 1,29 A 0,39 A 0,93 A 0,57 A 0,37 A 0,16 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
Intensidad
???? ????
12,0 A 12,0 A 16,8 A 16,8 A 16,8 A 12,0 A 12,0 A 12,0 A
Intensidad
cortocircuito Icc 0,7 kA 0,9 kA 0,4 kA 0,7 kA 0,3 kA 0,3 kA 0,9 kA 0,4 kA
?????????????? 25 m 20 m 55 m 25 m 70 m 65 m 20 m 55 m
????????????????
acumulada 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,6 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,6 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu
Interruptor-Seccionador S01





A Esquema Cuadro Planta Principal
SC-PP
Esquema 4.2
Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP1
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,0 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 6,4 A





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal















Pdis 34 W 80 W 875 W 1.030 W 85 W 1.208 W 1.208 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
0,16 A 0,39 A 4,23 A 4,98 A 0,41 A 5,36 A 5,36 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A
Intensidad
???? ????
12,0 A 12,0 A 27,3 A 27,3 A 16,8 A 30,0 A 30,0 A
Intensidad
cortocircuito Icc 0,3 kA 0,3 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,6 kA 0,9 kA 0,5 kA
?????????????? 70 m 65 m 90 m 100 m 35 m 30 m 70 m
????????????????
acumulada 0,7 % 0,8 % 1,7 % 2,0 % 0,7 % 1,3 % 2,3 %





IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 16 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 16 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V
UC = 24 V
2NO
HAGER - ERD225
A Esquema Cuadro Planta Principal
SC-PP
Esquema 4.1
Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP1
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,0 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 6,4 A
Poder de corte: 15 kA
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito PP-SEC1 PP-SEC2 PP-SEC3 PP-SEC4 PP-SEC5 PP-SEC6 PP-SEC7 PP-SEC8 PP-SEC9 PP-SEC10 PP-SEC11 PP-SEC12 PP-SEC13




(Vest. monitores 1 y 2)
SECADORES




















Pdis 2.500 W 2.500 W 1.190 W 1.736 W 2.480 W 2.500 W 2.500 W 1.736 W 2.500 W 2.500 W 1.736 W 2.500 W 2.500 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
11,09 A 11,09 A 5,28 A 7,70 A 11,00 A 11,09 A 11,09 A 7,70 A 11,09 A 11,09 A 7,70 A 11,09 A 11,09 A
Intensidad
nominal In 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Intensidad
???? ????
19,2 A 19,2 A 19,2 A 19,2 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A 18,5 A
Intensidad
cortocircuito Icc 1,1 kA 1,1 kA 0,8 kA 0,8 kA 1,6 kA 1,6 kA 1,6 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,3 kA 1,3 kA 1,3 kA
?????????????? 20 m 20 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 35 m 35 m 35 m 40 m 40 m 40 m
????????????????
acumulada 2,1 % 2,1 % 1,6 % 2,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,7 % 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,8 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu
Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP2
Alcance: Salas generales
Uso: Fuerza
Potencia nominal: 42,8 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 63 A
Corriente de empleo: 48,7 A
Poder de corte: 15 kA
Interruptor-Seccionador S01
IN = 63 A
4P
HAGER - HAE406







IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito PP-SEC14 PP-SEC15 PP-SEC16 PP-SEC17 PP-SEC18 PP-SEC19 PP-SEC20 PP-SEC21 PP-SEC22


















Pdis 1.736 W 2.500 W 2.500 W 2.604 W 2.500 W 2.500 W 2.604 W 2.500 W 2.500 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
7,70 A 11,09 A 11,09 A 11,55 A 11,09 A 11,09 A 11,55 A 11,09 A 11,09 A
Intensidad
nominal In 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Intensidad
???? ????
18,5 A 18,5 A 18,5 A 22,6 A 22,6 A 22,6 A 22,6 A 22,6 A 22,6 A
Intensidad
cortocircuito Icc 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,0 kA 1,0 kA 1,0 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA
?????????????? 45 m 45 m 45 m 55 m 55 m 55 m 65 m 65 m 65 m
????????????????
acumulada 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % 2,7 % 2,7 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
Id. Cuadro: Planta Principal - SC-PP2
Alcance: Salas generales
Uso: Fuerza
Potencia nominal: 42,8 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 63 A
Corriente de empleo: 48,7 A
Poder de corte: 15 kA
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal





























Pdis 171 W 0,3 W 190 W 0,5 W 220 W 126 W 2 W 186 W 227 W 8 W 202 W 0,8 W 76 W 0,3 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
0,83 A 0,00 A 0,92 A 0,0 A 1,06 A 0,61 A 0,01 A 0,61 A 0,01 A 0,9 A 0,98 A 0,04 A 0,98 A 0,00 A
Intensidad
nominal In 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 10 A 6 A 10 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A
Intensidad
???? ????
12,0 A 8,8 A 13,2 A 9,6 A 13,2 A 13,2 A 9,6 A 13,2 A 13,2 A 9,6 A 12,0 A 8,8 A 12,0 A 8,8 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,7 kA 0,5 kA 0,4 kA 0,2 kA 0,6 kA 0,6 kA 0,4 kA 0,3 kA 0,2 kA 0,3 kA 0,3 kA 0,9 kA 0,6 kA 0,7 kA
?????????????? 25 m 25 m 55 m 60 m 30 m 30 m 30 m 75 m 75 m 75 m 70 m 70 m 20 m 20 m
????????????????
acumulada 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 1,1 % 1,2 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
Conductor mRZ1-K (AS+)3G2,5 Cu
RZ1-K (AS)
























2x1,5 + 2,5T Cu
Id. Cuadro: Planta Principal (Prioritario) - SC-PP(P)
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado, fuerza general y otras instalaciones
Potencia nominal: 13,2 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 9,88 A
Poder de corte: 15 kA
Interruptor-Seccionador S01












IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 10 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A
Icu = 6 kA
1P+N
HAGER - MCA506
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal





























Pdis 68 W 34 W 0,3 W 17 W 0,3 W 48 W 0,8 W 60 W 0,3 W 790 W 0,3 W 945 W 85 W 0,3 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
0,33 A 0,16 A 0,00 A 0,08 A 0,00 A 0,23 A 0,00 A 0,29 A 0,00 A 3,82 A 0,00 A 4,57 A 0,41 A 0,00 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 10 A 10 A 10 A 6 A
Intensidad
???? ????
12,0 A 12,0 A 8,8 A 12,0 A 8,8 A 12,0 A 8,8 A 12,0 A 8,8 A 22,4 A 12,3 A 22,4 A 16,8 A 12,3 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,4 kA 0,3 kA 0,3 kA 0,2 kA 0,4 kA 0,3 kA 0,4 kA 0,1 kA 0,4 kA 0,5 kA 0,4 kA 0,4 kA 0,3 kA 1,7 kA
?????????????? 25 m 55 m 55 m 70 m 70 m 65 m 65 m 55 m 55 m 100 m 100 m 100 m 40 m 30 m
????????????????
acumulada 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 2,3 % 0,7 % 2,6 % 0,8 % 0,7 %


























2x1,5 + 2,5T Cu







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A
Icu = 6 kA
1P+N
HAGER - MCA506
A Esquema Cuadro Planta Principal
SC-PP(P)
Esquema 6.1
Id. Cuadro: Planta Principal (Prioritario) - SC-PP(P)
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado, fuerza general y otras instalaciones
Potencia nominal: 13,2 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 9,88 A
Poder de corte: 15 kA
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito PP-TC1 PP-TC4 PP-AL PP/PS-PCI PP/PS-CTTV PP/PS-MEGAF PP/PS-SILLA PP-CNTRL
















Pdis 1.380 W 1.380 W 200 W 500 W 500 W 500 W 665 W 100 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
6,12 A 6,12 A 0,97 A 2,22 A 2,22 A 2,22 A 3,69 A 0,44 A
Intensidad
nominal In 16 A 16 A 6 A 6 A 6 A 6 A 4 A 6 A
Intensidad
???? ????
24,0 A 24,0 A 24,0 A 24,0 A 24,0 A 24,0 A 24,0 A 24,0 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,4 kA 0,3 kA 1,7 kA 0,7 kA 0,7 kA 0,7 kA 1,3 kA 1,4 kA
?????????????? 60 m 65 m 5 m 25 m 25 m 25 m 10 m 5 m
????????????????
acumulada 3,2 % 3,4 % 0,7 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,4 %




















IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 6 A





IN = 25 A





IN = 6 A





IN = 25 A





IN = 6 A





IN = 25 A





IN = 6 A





IN = 25 A







Ireg = 2,5..4 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V





IN = 6 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
Id. Cuadro: Planta Principal (Prioritario) - SC-PP(P)
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado, fuerza general y otras instalaciones
Potencia nominal: 13,2 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 9,88 A
Poder de corte: 15 kA
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal













(ASEO BAÑOS USUARIOS 1)
SECAMANOS






Pdis 76 W 367 W 348 W 76 W 76 W 20 W 2.500 W 2.500 W 1.240 W 850 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
empleo Ib 0,37 A 1,33 A 1,68 A 0,37 A 0,37 A 0,10 A 11,09 A 11,09 A 5,50 A 3,77 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Intensidad
???? ????
13,2 A 19,2 A 19,2 A 13,2 A 13,2 A 16,8 A 17,6 A 17,6 A 16,8 A 16,8 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,8 kA 0,9 kA 0,6 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,6 kA 1,4 kA 1,4 kA 0,7 kA 0,7 kA
?????????????? 20 m 15 m 35 m 20 m 20 m 30 m 10 m 10 m 25 m 25 m
????????????????
acumulada 0,8 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,4 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G4 Cu RZ1-K (AS) - 3G4 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu
??????????????????????????????????????
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,5 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 8,9 A





IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A

























contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal





















(USO GENERAL) EQUIPOS DE CONTROL
Potencia nominal 158 W 0,3 W 303 W 0,5 W 95 W 0,3 W 54 W 0,3 W 57 W 0,3 W 2.415 W 100 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
empleo Ib 0,76 A 0,00 A 1,46 A 0,00 A 0,46 A 0,00 A 0,26 A 0,00 A 0,28 A 0,00 A 10,71 A 0,44 A
Intensidad
nominal In 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 16 A 6 A
Intensidad
???? ????
16,8 A 12,6 A 24,0 A 18,0 A 16,8 A 12,6 A 16,8 A 12,6 A 16,8 A 12,6 A 22,4 A 18,0 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,9 kA 0,7 kA 0,7 kA 0,9 kA 0,8 kA 0,6 kA 0,7 kA 0,5 kA 0,8 kA 0,6 kA 0,7 kA 1,3 kA
?????????????? 15 m 15 m 25 m 10 m 20 m 20 m 25 m 25 m 20 m 20 m 25 m 5 m
????????????????
acumulada 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 2,4 % 0,4 %
Conductor mRZ1-K (AS+)3G2,5 Cu
mRZ1-K (AS+)




















2x1,5 + 2,5T Cu
???????????????????????????????????????????????????????
Alcance: Salas generales
Uso: Alumbrado y fuerza general
Potencia nominal: 13,4 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 4,75 A
Poder de corte: 15 kA
Interruptor-Seccionador S01









IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 16 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal

















ENS. SUBCUADRO JACUZZI SUBCUADRO SAUNA 1 SUBCUADRO SAUNA 2
???????????????
Pdis 456 W 456 W 11.200 W 3.025 W 3.000 W 600 W 600 W 600 W 3.025 W 9.000 W 6.000 W 6.000 W
??????? 230 V 230 V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V
Intensidad de
empleo Ib 2,20 A 2,20 A 25,26 A 15,47 A 6,37 A 1,27 A 1,27 A 1,27 A 15,47 A 15,28 A 10,19 A 10,19 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 32 A 16 A 10 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Intensidad
???? ???? 10,8 A 12,8 A 36,4 A 32,0 A 13,5 A 9,9 A 9,9 A 9,9 A 32,0 A 21,6 A 21,6 A 21,6 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,4 kA 0,6 kA 4,5 kA 8,9 kA 1,4 kA 0,7 kA 0,7 kA 0,6 kA 8,9 kA 1,7 kA 2,9 kA 2,1 kA
?????????????? 65 m 65 m 30 m 0 m 25 m 35 m 35 m 40 m 0 m 50 m 25 m 40 m
????????????????
acumulada 1,7 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,5 % 1,1 % 1,2 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G4 Cu RZ1-K (AS) - 5G25 Cu RZ1-K (AS) - 3G4 Cu RZ1-K (AS) - 5G4 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G4 Cu RZ1-K (AS) - 5G10 Cu RZ1-K (AS) - 5G10 Cu RZ1-K (AS) - 5G10 Cu
??????????????????????????????????????
???????????????????????
Uso: Receptores y fuerzal
Potencia nominal: 58,7 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 100 A
Corriente de empleo: 73,9 A





IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V







Ireg = 24..32 A





IN = 40 A





Ie = 32 A
Ue = 230 V





IN = 16 A





IN = 25 A







Ireg = 6..10 A





IN = 25 A





Ie = 12 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A





IN = 16 A





IN = 25 A








4x35 + 25T Cu





















Uso: Receptores y fuerzal
Potencia nominal: 58,7 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 100 A
Corriente de empleo: 94,1 A
Poder de corte: 10 kA
Id. Circuito PS2-POL-FLOC PS2-POL-CL PS2-POL-PH PS2-POL-NV.DEP PS2-POL-EV PS2-POL-PREV
Receptor FLOCULANTE GRUPO CLORACIÓN GRUPO PH NIVELES DEPÓSITO ELECTROVÁLVULAS RESERVA
???????????????
Pdis 75 W 75 W 75 W 300 W 300 W 2.200 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
empleo Ib 0,38 A 0,38 A 0,38 A 1,53 A 1,53 A 11,25 A
Intensidad
nominal In 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 16 A
Intensidad
???? ????
13,2 A 13,2 A 13,2 A 13,2 A 13,2 A 22,6 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,9 kA 0,9 kA 0,9 kA 0,8 kA 0,8 kA 1,7 kA
?????????????? 25 m 25 m 25 m 30 m 30 m 30 m
????????????????
acumulada 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,8 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu
Q01
Curva C
IN = 6 A





IN = 40 A





IN = 6 A











IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 16 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
Id. Circuito PS2-ENS-FLOC PS2-ENS-CL PS2-ENS-PH PS2-ENS-NV.DEP PS2-ENS-EV PS2-ENS-PREV
Receptor FLOCULANTE GRUPO CLORACIÓN GRUPO PH NIVELES DEPÓSITO ELECTROVÁLVULAS RESERVA
???????????????
Pdis 75 W 75 W 75 W 300 W 300 W 2.200 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
empleo Ib 0,38 A 0,38 A 0,38 A 1,53 A 1,53 A 11,25 A
Intensidad
nominal In 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 16 A
Intensidad
???? ????
13,2 A 13,2 A 13,2 A 13,2 A 13,2 A 22,6 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 1,7 kA
?????????????? 25 m 25 m 25 m 30 m 30 m 30 m
????????????????
acumulada 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,8 %
Conductor RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G6 Cu
Q01
Curva C
IN = 6 A





IN = 40 A





IN = 6 A







IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 6 A





IN = 16 A





IN = 25 A




IN = 20 A
2P
SCHNEIDER - A9S60220
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal












BOMBA CIRC. DEP. POL.
(RESERVA)











Pdis 836 W 912 W 1 W 152 W 152 W 1 W 11.200 W 3.000 W 3.450 W 500 W 500 W 200 W
??????? 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
4,04 A 4,41 A 0,00 A 0,59 A 0,51 A 0,00 A 25,26 A 6,77 A 9,95 A 2,56 A 2,56 A 0,89 A
Intensidad
nominal In 10 A 10 A 6 A 10 A 10 A 6 A 32 A 10 A 16 A 6 A 6 A 6 A
Intensidad
???? ????
16,8 A 13,2 A 9,9 A 13,2 A 13,2 A 9,9 A 39,6 A 19,6 A 17,6 A 13,2 A 16,8 A 13,2 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,4 kA 0,4 kA 0,2 kA 0,6 kA 0,5 kA 0,3 kA 1,9 kA 0,8 kA 0,6 kA 0,7 kA 0,7 kA 1,4 kA
?????????????? 60 m 60 m 60 m 35 m 40 m 40 m 30 m 25 m 60 m 30 m 30 m 10 m
????????????????
acumulada 2,0 % 2,2 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 1,4 % 1,5 % 3,5 % 1,4 % 1,4 % 1,2 %



















Uso: Alumbrado, fuerza y otras instalaciones
Potencia nominal: 23,3 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 28,7 A
Poder de corte: 15 kA
Interruptor-Seccionador S01









IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 25 A







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 25 A
Ue = 230 V





Ie = 25 A
Ue = 230 V





IN = 6 A







IN = 10 A





IN = 40 A





Ie = 32 A
Ue = 230 V







IN = 10 A





IN = 25 A





Ie = 12 A
Ue = 230 V





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A





IN = 10 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito CL-GB01.A CL-GB01.R CL-GB01.B CL-GB02 CL-GB02.R CL-GB03 CL-GB03.R CL-GB04 CL-GB04.R
Receptor PRIMARIO CALDERA PRIMARIO CALDERA PRIMARIO CALDERA SECUNDARIOIC-03/IC-04/BT-0
SECUNDARIO






Pdis 630 W 630 W 630 W 2.200 W 2.200 W 630 W 630 W 630 W 630 W
??????? 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Intensidad de
empleo Ib 1,34 A 1,34 A 1,34 A 4,67 A 4,67 A 1,34 A 1,34 A 1,34 A 1,34 A
Intensidad
nominal In 1,6 A 1,6 A 1,6 A 6,3 A 6,3 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A
Intensidad
???? ???? 17,6 A 17,6 A 17,6 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 2,3 kA 2,3 kA 1,6 kA 1,6 kA 2,3 kA 1,6 kA 1,6 kA 1,6 kA 1,6 kA
?????????????? 5 m 5 m 10 m 10 m 10 m 5 m 10 m 10 m 10 m
????????????????
acumulada 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
Conductor RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu
Interruptor-Seccionador S01








Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 26,9 A







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 4..6,3 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 4..6,3 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V
UC = 24 V
3NO
SCHNEIDER - LC1D09B7
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito CL-SA-CL.I CL-VEST-CL.I CL-VE01 CL-VE02 CL-CAL01 CL-CAL02 CL-CNTRL




PLANTA SEMISÓTANO) CALDERA 1 CALDERA 2 CONTROL
???????????????
Pdis 1.100 W 2.200 W 2.380 W 620 W 100 W 100 W 500 W
??????? 400 V 400 V 400 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
empleo Ib 2,33 A 4,67 A 5,05 A 3,96 A 0,51 A 0,51 A 2,56 A
Intensidad
nominal In 2,5 A 6,0 A 6,0 A 6,0 A 0,6 A 0,6 A 6,0 A
Intensidad
???? ????
22,0 A 22,0 A 22,0 A 24,0 A 21,6 A 21,6 A 24,0 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 0,7 kA 0,4 kA 0,2 kA 0,3 kA 1,0 kA 1,0 kA 1,6 kA
?????????????? 30 m 60 m 100 m 70 m 20 m 20 m 10 m
????????????????
acumulada 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,0 % 0,6 % 0,6 % 0,7 %








Ireg = 1,6..2,5 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 4..6,3 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 4..6,3 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 4..6,3 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,4..0,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,4..0,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V





IN = 6 A





IN = 25 A





Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 26,9 A
Poder de corte: 15 kA
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito ES-BP11 ES-BP12 ES-BP21 ES-BP22 ES-BS21 ES-BS22 ES-BC21 ES-BC22 ES-BRC1 ES-BRC2 ES-B.CIRC ES-CNTRL
Receptor GRUPO ELECTR. BP11 GRUPO ELECTR. BP12 GRUPO ELECTR. BP21 GRUPO ELECTR. BP22 GRUPO ELECTR. BS21 GRUPO ELECTR. BS22 GRUPO ELECTR. BC21 GRUPO ELECTR. BC22 GRUPO ELECTR. BRC1 GRUPO ELECTR. BRC2 GRUPO ELECTR. B.CIRC CONTROL
Potencia prevista 330 W 330 W 330 W 330 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 100 W
??????? 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Intensidad de
??????????
0,70 A 0,70 A 0,70 A 0,70 A 0,42 A 0,42 A 1,28 A 1,28 A 1,28 A 1,28 A 1,28 A 0,51 A
Intensidad
nominal In 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A 0,6 A 0,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A 6 A
Intensidad
???? ????
19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 19,8 A 21,6 A 21,6 A 19,2 A 19,2 A 19,2 A 16,8 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA 1,1 kA
?????????????? 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
????????????????
acumulada 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
Conductor RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 5G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu RZ1-K (AS) - 3G2,5 Cu
Interruptor-Seccionador S01





Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 11,8 kW
??????????????????????????
Corriente nominal: 20 A
Corriente de empleo: 4,8 A







Ireg = 0,63..1 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,63..1 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,63..1 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,63..1 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,4..0,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 0,4..0,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 400 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V







Ireg = 1..1,6 A





IN = 25 A





Ie = 9 A
Ue = 230 V





IN = 6 A





IN = 25 A
I?? = 30 mA
2P
HAGER - CDC225M
















contra incendios de un local de
??????????????????????????????
a piscina municipal
Id. Circuito BIE-BJ BIE-BP
Receptor BOMBA JOCKEY BOMBA PRINCIPAL
Potencia nominal 1.185 W 1.100 W
??????? 400 V 400 V
Intensidad de
empleo Ib 3,9 A 23,4 A
Intensidad
nominal In 4 A 32 A
Intensidad
???? ????
19,2 A 43,2 A
Intensidad de
cortocircuito Icc 2,6 kA 4,0 kA
?????????????? 5 m 5 m
????????????????
acumulada 0,6 % 0,6 %




IN = 40 A
4P
HAGER - HAB406
Id. Cuadro: Abastecimiento BIE (Prioritario) - SC-PCI(P)
???????????????????????
Uso: Receptores y fuerza
Potencia nominal: 23,6 kW
???????????????????????????
Corriente nominal: 40 A
Corriente de empleo: 21,8 A





Ireg = 6..10 A





IN = 25 A





Ie = 12 A
Ue = 400 V







Ireg = 6..10 A





IN = 25 A





Ie = 12 A
Ue = 400 V
UC = 24 V
3NO
SCHNEIDER - LC1D12B7
De CGBT
5G10 Cu mm2
